
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

101 GX-B1310/21-7-23069 2023.5.29 符合标准要求

102 GX-B1310/21-7-23068 2023.5.29 符合标准要求

103 GX-B1310/21-7-23076 2023.5.29 符合标准要求

104 GX-B1495/20-7-23269～23284 2023.5.29
本次共检高压开关柜

16台，16台高压开关设备
所检项目合格。



105 GX-B1495/20-7-23301～23322 2023.5.29
本次共检高压开关柜

22台，22台高压开关设备
所检项目合格。

106 GX-B1323/21-7-23045～23048 2023.5.29
本次共检三相交流电动机
4台，4台三相交流电动机

所检项目合格。

107 GX-B1312/20-7-23119～23125 2023.5.31
本次共检电力变压器

7台，7台电力变压器所检
项目合格。

108 GX-B1312/20-7-23126～23136 2023.5.31
本次共检电力变压器

11台，11台电力变压器所
检项目合格。



109 GX-B1321/20-7-23106～23118 2023.5.31
本次共检电力电缆13条，
13条电力电缆所检项目合

格。

110 GX-B1321/20-7-23126～23138 2023.5.31
本次共检电力电缆13条，
13条电力电缆所检项目合

格。

111 GX-B1499/21-7-23032 2023.5.31 所检项目合格

112 GX-B1499/21-7-23033 2023.5.31 所检项目合格



113 GX-B1499/21-7-23034 2023.5.31 所检项目合格

114 GX-B1308/21-7-23007 2023.5.31 所检项目合格

115 GX-B1499/21-7-23035 2023.5.31 所检项目合格

116 GX-B1499/21-7-23036 2023.5.31 所检项目合格



117 GX-B1499/21-7-23037 2023.5.31 所检项目合格

118 GX-B1499/21-7-23038 2023.5.31 所检项目合格

119 GX-B1499/21-7-23039 2023.5.31 所检项目合格

120 GX-B1499/21-7-23040 2023.5.31 所检项目合格



121 GX-B1308/21-7-23008 2023.5.31 所检项目合格

122 GX-B1499/21-7-23041 2023.5.31 所检项目合格

123 GX-B1499/21-7-23042 2023.5.31 所检项目合格

124 GX-B1499/21-7-23043 2023.5.31 所检项目合格



125 GX-B1499/21-7-23044 2023.5.31 所检项目合格

126 GX-B1499/21-7-23045 2023.5.31 所检项目合格

127 GX-B1499/21-7-23046 2023.5.31 所检项目合格

128 GX-B1308/21-7-23009 2023.5.31 所检项目合格



129 GX-B1499/21-7-23047 2023.5.31 所检项目合格

130 GX-B1499/21-7-23048 2023.5.31 所检项目合格

131 GX-B1499/21-7-23049 2023.5.31 所检项目合格

132 GX-B1308/21-7-23010 2023.5.31 所检项目合格



133 GX-B1415/22-7-23005 2023.5.31 综合判定：合格。

134 GX-B1415/22-7-23006 2023.5.31 综合判定：合格。


