
序号 报告编号 发布日期 结论 影像资料 

1 GX-B1321/20-4-23728～23735 2023.6.5
本次共检电力电缆8条，8条电力电

缆所检项目合格

2 GX-B1321/20-4-23736～23747 2023.6.5
本次共检电力电缆12条，12条电力

电缆所检项目合格

3 GX-B1312/20-4-23480～23485 2023.6.1 所检项目合格



4 GX-B1312/20-4-23486～23491 2023.6.1 所检项目合格

5 GX-B1321/20-4-23798～23805 2023.6.1 所检项目合格

6 GX-B1321/20-4-23806～23813 2023.6.1 所检项目合格

7  GX-B1314/21-4-23026～23029 2023.6.5
本次共检验煤矿在用干式电抗器4

台，4台所检项目合格。



8 GX-B1314/21-4-23030～23032 2023.6.5
本次共检验煤矿在用干式电抗器3

台，3台所检项目合格。

9 GX-B1352/21-4-23719～23735 2023.6.5
本次共检矿用防爆低压交流真空馈
电开关17台，17台所检项目合格

10 GX-B1352/21-4-23736～23744 2023.6.5
本次共检矿用防爆低压交流真空馈
电开关9台，9台所检项目合格

11 GX-B1352/21-4-23745～23755 2023.6.5
本次共检矿用防爆低压交流真空馈
电开关11台，11台所检项目合格



12 GX-B1352/21-4-23756～23766 2023.6.5
本次共检矿用防爆低压交流真空馈
电开关11台，11台所检项目合格

13 GX-B1352/21-4-23767～23785 2023.6.5
本次共检矿用防爆低压交流真空馈
电开关19台，19台所检项目合格

14 GX-B1352/21-4-23786～23802 2023.6.5
本次共检矿用防爆低压交流真空馈
电开关17台，17台所检项目合格

15 GX-B1352/21-4-23803～23824 2023.6.5
本次共检矿用防爆低压交流真空馈
电开关22台，22台所检项目合格



16 GX-B1321/20-4-23816～23819 2023.6.6
本次共检电力电缆4条，4条电力电
缆所检项目合格。

17 GX-B1321/20-4-23820～23826 2023.6.6
本次共检电力电缆7条，7条电力电
缆所检项目合格。

18 GX-B1321/20-4-23827～23832 2023.6.6
本次共检电力电缆6条，6条电力电
缆所检项目合格。

19 GX-B1321/20-4-23833～23837 2023.6.6
本次共检电力电缆5条，5条电力电
缆所检项目合格。



20 GX-B1321/20-4-23838～23844 2023.6.6
本次共检电力电缆7条，7条电力电
缆所检项目合格。

21 GX-B1321/20-4-23845～23854 2023.6.6
本次共检电力电缆10条，10条电力
电缆所检项目合格。

22 GX-B1321/20-4-23855～23864 2023.6.6
本次共检电力电缆10条，10条电力
电缆所检项目合格。

23 GX-B1321/20-4-23865～23871 2023.6.6
本次共检电力电缆7条，7条电力电
缆所检项目合格。



24 GX-B1321/20-4-23872～23878 2023.6.6
本次共检电力电缆7条，7条电力电
缆所检项目合格。

25 GX-B1321/20-4-23879～23885 2023.6.6
本次共检电力电缆7条，7条电力电
缆所检项目合格。

26 GX-B1321/20-4-23886～23890 2023.6.6
本次共检电力电缆5条，5条电力电
缆所检项目合格。

27 GX-B1321/20-4-23891～23900 2023.6.6
本次共检电力电缆10条，10条电力
电缆所检项目合格。



28 GX-B1321/20-4-23901～23902 2023.6.6
本次共检电力电缆2条，2条电力电
缆所检项目合格。

29 GX-B1321/20-4-23903～23906 2023.6.6
本次共检电力电缆4条，4条电力电
缆所检项目合格。

30 GX-B1321/20-4-23907 2023.6.6 所检项目合格。

31 GX-B1495/20-4-23661～23668 2023.6.6
本次共检高压开关柜8面，8面高压

开关柜所检项目合格



32 GX-B1495/20-4-23669～23673 2023.6.6
本次共检高压防爆开关5台，5台高

压防爆开关所检项目合格

33 GX-B1495/20-4-23674～23680 2023.6.6
本次共检高压开关柜7面，7面高压

开关柜所检项目合格

34 GX-B1495/20-4-23681～23688 2023.6.6
本次共检高压开关柜8面，8面高压

开关柜所检项目合格

35 GX-B1495/20-4-23689～23697 2023.6.6
本次共检高压开关柜9面，9面高压

开关柜所检项目合格



36 GX-B1495/20-4-23698～23708 2023.6.6
本次共检高压防爆开关11台，11台

高压防爆开关所检项目合格

37 GX-B1495/20-4-23709～23726 2023.6.6
本次共检高压防爆开关18台，18台

高压防爆开关所检项目合格

38 GX-B1495/20-4-23727～23739 2023.6.6
本次共检高压防爆开关13台，13台

高压防爆开关所检项目合格

39 GX-B1495/20-4-23740～23751 2023.6.6
本次共检高压防爆开关12台，12台

高压防爆开关所检项目合格



40 GX-B1495/20-4-23752～23767 2023.6.6
本次共检高压防爆开关16台，16台

高压防爆开关所检项目合格

41 GX-B1495/20-4-23768～23778 2023.6.6
本次共检高压开关柜11面，11面高

压开关柜所检项目合格

42 GX-B1495/20-4-23779～23783 2023.6.6
本次共检高压防爆开关5台，5台高

压防爆开关所检项目合格

43 GX-B1495/20-4-231392～231414 2023.6.6
本次共检高压防爆开关22台，22台

高压防爆开关所检项目合格



44 GX-B1323/21-4-23246～23248 2023.6.6
本次共检三相交流电动机3台，3台

三相交流电动机所检项目合格

45 GX-B1312/20-4-23426～23428 2023.6.6
本次共检电力变压器3台，3台所检

项目合格

46 GX-B1312/20-4-23429～23437 2023.6.6
本次共检电力变压器9台，9台所检

项目合格

47 GX-B1312/20-4-23438～23445 2023.6.6
本次共检电力变压器8台，8台所检

项目合格



48 GX-B1314/21-4-23014～23016 2023.6.6
本次共检验煤矿在用干式电抗器

台，3台所检项目合格


