
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

458 GX-B1495/20-2-231608～231614 2023.8.25
本次共检高压防爆开关7台，7台
高压防爆开关所检项目合格。

459 GX-B1495/20-2-231615～231624 2023.8.25
本次共检高压防爆开关10台，10
台高压防爆开关所检项目合格。

460 GX-B1495/20-2-231625～231633 2023.8.25
本次共检高压防爆开关9台，9台
高压防爆开关所检项目合格。



461 GX-B1495/20-2-231634～231644 2023.8.25
本次共检高压防爆开关11台，11
台高压防爆开关所检项目合格。

462 GX-B1495/20-2-231645～231653 2023.8.25
本次共检高压防爆开关9台，9台
高压防爆开关所检项目合格。

463 GX-B1495/20-2-231654～231662 2023.8.25
本次共检高压防爆开关9台，9台
高压防爆开关所检项目合格。

464 GX-B1495/20-2-231663～231672 2023.8.25
本次共检高压防爆开关10台，10
台高压防爆开关所检项目合格。



465 GX-B1495/20-2-231673～231680 2023.8.25
本次共检高压防爆开关8台，8台
高压防爆开关所检项目合格。

466 GX-B1495/20-2-231681～231687 2023.8.25
本次共检高压防爆开关7台，7台
高压防爆开关所检项目合格。

467 GX-B1495/20-2-231688～231694 2023.8.25
本次共检高压防爆开关7台，7台
高压防爆开关所检项目合格。

468 GX-B1495/20-2-231695～231702 2023.8.25
本次共检高压防爆开关8台，8台
高压防爆开关所检项目合格。



469 GX-B1495/20-2-231703～231711 2023.8.25
本次共检高压防爆开关9台，9台
高压防爆开关所检项目合格。

470 GX-B1495/20-2-231712～231715 2023.8.25
本次共检高压开关柜4面，4面高

压开关柜所检项目合格。

471 GX-B1495/20-2-231716～231721 2023.8.25
本次共检高压开关柜6面，6面高

压开关柜所检项目合格。

472 GX-B1495/20-2-231722～231735 2023.8.25
本次共检互感器14组，14组互感

器所检项目合格。



473 GX-B1495/20-2-231736～231755 2023.8.25
本次共检互感器20组，20组互感

器所检项目合格。

474 GX-B1495/20-2-231756～231773 2023.8.25
本次共检互感器18组，18组互感

器所检项目合格。

475 GX-B1495/20-2-231774～231795 2023.8.25
本次共检互感器22组，22组互感

器所检项目合格。

476 GX-B1495/20-2-231796～231813 2023.8.25
本次共检互感器18组，18组互感

器所检项目合格。



477 GX-B1495/20-2-231814～231831 2023.8.25
本次共检互感器18组，18组互感

器所检项目合格。

478 GX-B1495/20-2-231832～231851 2023.8.25
本次共检互感器20组，20组互感

器所检项目合格。

479 GX-B1495/20-2-231852～231867 2023.8.25
本次共检互感器16组，16组互感

器所检项目合格。

480 GX-B1495/20-2-231868～231881 2023.8.25
本次共检互感器14组，14组互感

器所检项目合格。



481 GX-B1495/20-2-231882～231895 2023.8.25
本次共检互感器14组，14组互感

器所检项目合格。

482 GX-B1495/20-2-231896～231911 2023.8.25
本次共检互感器16组，16组互感

器所检项目合格。

483 GX-B1495/20-2-231912～231929 2023.8.25
本次共检互感器18组，18组互感

器所检项目合格。

484 GX-B1495/20-2-231930～231933 2023.8.25
本次共检互感器4组，4组互感器

所检项目合格。



485 GX-B1495/20-2-231934～231939 2023.8.25
本次共检互感器6组，6组互感器

所检项目合格。

486 GX-B1312/20-2-23238~23239 2023.8.25
本次共检电力变压器2台，2台所

检项目合格。

487 GX-B1350/21-2-23040 2023.8.25
本次共检验接地装置2处，2处所

检项目合格。

488 GX-B1350/21-2-23041 2023.8.25
本次共检验接地装置2处，2处所

检项目合格。



489 GX-B1312/20-2-23263~23270 2023.8.25
本次共检电力变压器8台，8台所

检项目合格。

490 GX-B1323/21-2-23115~23118 2023.8.25
本次共检三相交流电动机4台，4
台三相交流电动机所检项目合格

。

491 GX-B1323/21-2-23119~23122 2023.8.25
本次共检三相交流电动机4台，4
台三相交流电动机所检项目合格

。



492 GX-B1495/20-2-23601～23615 2023.8.25
本次共检高压开关柜15台，15台

所检项目合格。

493 GX-B1495/20-2-23591～23600 2023.8.25
本次共检高压防爆开关10台，10

台所检项目合格。

494 GX-B1329/21-2-23125～23143 2023.8.25
本次共检氧化锌避雷器19组，19

组所检项目合格。

495 GX-B1312/20-2-23160～23164 2023.8.25
本次共检电力变压器5台，5台所

检项目合格。



496 GX-B1321/20-2-23370～23375 2023.8.25
本次共检电力电缆6条，6条所检

项目合格。

497 GX-B1321/20-2-23613-23618 2023.8.25
  本次共检验电力电缆6条,6条

所检项目合格。

498 GX-B1321/20-2-23619-23623 2023.8.25
  本次共检验电力电缆5条,5条

所检项目合格

499 GX-B1321/20-2-23624-23629 2023.8.25
本次共检验电力电缆6条,6条所

检项目合格



500 GX-B1321/20-2-23630-23634 2023.8.25
 本次共检验电力电缆5条,5条所

检项目合格

501 GX-B1321/20-2-23635-23640 2023.8.25
本次共检验电力电缆6条,6条所

检项目合格

502 GX-B1321/20-2-23641-23645 2023.8.25
  本次共检验电力电缆5条,5条

所检项目合格

503 GX-B1321/20-2-23646-23650 2023.8.25
  本次共检验电力电缆5条,5条

所检项目合格



504 GX-B1321/20-2-23651-23658 2023.8.25
本次共检验电力电缆8条,8条所

检项目合格

505 GX-B1321/20-2-23659-23663 2023.8.25
本次共检验电力电缆5条,5条所

检项目合格

506 GX-B1321/20-2-23664-23668 2023.8.25
本次共检验电力电缆5条,5条所

检项目合格

507 GX-B1321/20-2-23669-23674 2023.8.25
本次共检验电力电缆6条,6条所

检项目合格



508 GX-B1321/20-2-23675-23683 2023.8.25
本次共检验电力电缆9条,9条所

检项目合格

509 GX-B1321/20-2-23684-23690 2023.8.25
本次共检验电力电缆7条,7条所

检项目合格

510 GX-B1321/20-2-23691-23700 2023.8.25
本次共检验电力电缆10条,10条

所检项目合格

511 GX-B1312/20-2-23256～23262 2023.8.25
本次共检电力变压器7台，7台所

检项目合格。



512 GX-B1312/20-2-23349~23354 2023/8/25
本次共检电力变压器6台，6台电
力变压器所检项目合格。

513 GX-B1312/20-2-23355~23360 2023/8/25
本次共检电力变压器6台，6台电
力变压器所检项目合格。

514 GX-B1312/20-2-23361~23367 2023/8/25
本次共检电力变压器7台，7台电
力变压器所检项目合格。



515 GX-B1312/20-2-23301~23306 2023/8/25
本次共检电力变压器6台，6台电
力变压器所检项目合格。

516 GX-B1312/20-2-23244~23249 2023/8/28
本次共检电力变压器6台，6台电
力变压器所检项目合格。

517 GX-B1312/20-2-23368~23372 2023/8/28
本次共检电力变压器5台，5台电
力变压器所检项目合格。



518 GX-B1312/20-2-23373~23375 2023/8/28
本次共检电力变压器3台，3台电
力变压器所检项目合格。

519 GX-B1312/20-2-23383~23384 2023/8/28
本次共检电力变压器2台，2台电
力变压器所检项目合格。

520 GX-B1312/20-2-23385~23386 2023/8/28
本次共检电力变压器2台，2台电
力变压器所检项目合格。

521 GX-B1312/20-2-23387 2023/8/28 所检项目合格。



522 GX-B1312/20-2-23388 2023/8/28 所检项目合格。

523 GX-B1314/21-2-23309～23311 2023.8.28
本次共检干式电抗器3台，3台所

检项目合格。

524 GX-B1314/21-2-23312～23314 2023.8.28
本次共检干式电抗器3台，3台所

检项目合格。

525 GX-B1323/21-2-23123～23127 2023.8.28
本次共检三相交流电动机5台，5
台三相交流电动机所检项目合格

。



526 GX-B1495/20-2-232281～232282 2023.8.28
本次共检互感器2组，2组互感器

所检项目合格。

527 GX-B1495/20-2-232283～232286 2023.8.28
本次共检互感器4组，4组互感器

所检项目合格。

528 GX-B1495/20-2-232277～232278 2023.8.28
本次共检高压开关柜2台，2台高

压开关柜所检项目合格。

529 GX-B1495/20-2-232279～232280 2023.8.28
本次共检高压开关柜2台，2台高

压开关柜所检项目合格。



530 GX-B1495/20-2-232206～232211 2023.8.28
本次共检互感器6组，6组互感器

所检项目合格。

531 GX-B1495/20-2-232212～232215 2023.8.28
本次共检互感器4组，4组互感器

所检项目合格。

532 GX-B1495/20-2-232216～232217 2023.8.28
本次共检互感器2组，2组互感器

所检项目合格。

533 GX-B1495/20-2-232218～232219 2023.8.28
本次共检互感器2组，2组互感器

所检项目合格。



534 GX-B1495/20-2-232220～232221 2023.8.28
本次共检互感器2组，2组互感器

所检项目合格。

535 GX-B1495/20-2-232222～232225 2023.8.28
本次共检互感器4组，4组互感器

所检项目合格。

536 GX-B1495/20-2-232226～232231 2023.8.28
本次共检互感器6组，6组互感器

所检项目合格。

537 GX-B1495/20-2-232232～232237 2023.8.28
本次共检互感器6组，6组互感器

所检项目合格。



538 GX-B1495/20-2-232238～232240 2023.8.28
本次共检互感器3组，3组互感器

所检项目合格。

539 GX-B1495/20-2-232241～232244 2023.8.28
本次共检互感器4组，4组互感器

所检项目合格。

540 GX-B1495/20-2-232245～232260 2023.8.28
本次共检高压开关柜16台，16台

所检项目合格。

541 GX-B1495/20-2-232261～232276 2023.8.28
本次共检高压开关柜16台，16台

所检项目合格。


