
序号 报告编号 发布日期   结论 影像资料 

37 GX-B1559/22-Y-23021 2023年12月15日 所检项目合格。

38 GX-B1559/22-Y-23022 2023年12月15日 所检项目合格。



39 GX-B1559/22-Y-23023 2023年12月15日 所检项目合格。

40 GX-B1559/22-Y-23024 2023年12月15日 所检项目合格。



41 GX-B1310/21-Y-23151 2023年12月15日 符合标准要求。

42 GX-B1310/21-Y-23152 2023年12月15日 符合标准要求。



43 GX-B1310/21-Y-23153 2023年12月15日 符合标准要求。

44 GX-B1310/21-Y-23154 2023年12月15日 符合标准要求。



45 GX-B1310/21-Y-23155 2023年12月15日 符合标准要求。

46 GX-B1310/21-Y-23160 2023年12月15日 符合标准要求。



47 GX-B1424/20-Y-23014 2023年12月15日
依据NB/T 10176-2019单
轨吊车综合判定合格。

48 GX-B1417/22-Y-23103 2023年12月14日 所检项目合格。



49 GX-B1417/22-Y-23104 2023年12月14日 所检项目合格。

50 GX-B1417/22-Y-23105 2023年12月14日 所检项目合格。



51 GX-B1417/22-Y-23106 2023年12月14日 所检项目合格。

52 GX-B1417/22-Y-23107 2023年12月14日 所检项目合格。



53 GX-B1417/22-Y-23108 2023年12月14日 所检项目合格。

54 GX-B1417/22-Y-23109 2023年12月14日 所检项目合格。



55 GX-B1417/22-Y-23110 2023年12月14日 所检项目合格。

56 GX-B1417/22-Y-23111 2023年12月14日 所检项目合格。



57 GX-B1417/22-Y-23112 2023年12月14日 所检项目合格。

58 GX-B1417/22-Y-23113 2023年12月14日 所检项目合格。



59 GX-B1417/22-Y-23114 2023年12月14日 所检项目合格。

60 GX-B1417/22-Y-23115 2023年12月14日 所检项目合格。



61 GX-B1300/23-Y-23013 2023年12月20日 综合判定：合格。

62 GX-B1300/23-Y-23014 2023年12月20日 综合判定：合格。



63 GX-B1521/20-Y-23629 2023年12月20日 所检项目合格。

64 GX-B1521/20-Y-23630 2023年12月20日 所检项目合格。



65 GX-B1521/20-Y-23631 2023年12月20日 所检项目合格。

66 GX-B1539/22-Y-23275 2023年12月20日 所检项目合格。



67 GX-B1328/20-Y-23158 2023年12月19日
本次共检绝缘手套84只，
84只绝缘手套所检项目合
格。

68 GX-B1328/20-Y-23159 2023年12月19日
本次共检绝缘鞋114只，
114只绝缘鞋所检项目合
格。



69 GX-B1328/20-Y-23160 2023年12月19日
本次共检验电器30支，30
支验电器合格。

70 GX-B1328/20-Y-23161 2023年12月19日

本次共检携带式接地和接
地短路装置15组，15组携
带式接地和接地短路装置
所检项目合格。



71 GX-B1328/20-Y-23162 2023年12月19日
本次共检绝缘杆2组，2组
绝缘杆合格。

72 GX-B1328/20-Y-23165 2023年12月20日
本次共检绝缘胶垫5件，5
件绝缘胶垫合格。



73 GX-B1328/20-Y-23155 2023年12月19日
本次共检绝缘手套14只
，14只绝缘手套所检项目
合格。

74 GX-B1328/20-Y-23156 2023年12月19日
本次共检绝缘鞋20只，20
只绝缘鞋所检项目合格。



75 GX-B1328/20-Y-23157 2023年12月19日 所检项目合格。

76 GX-B1328/20-Y-23166 2023年12月19日
本次共检验电器3支，3支
验电器合格。



77 GX-B1521/20-Y-23632 2023年12月20日 所检项目合格。

78 GX-B1521/20-Y-23633 2023年12月20日 所检项目合格。



79 GX-B1539/22-Y-23276 2023年12月20日 所检项目合格。

80 GX-B1517/20-Y-23027 2023年12月20日 综合判定：合格。



81 GX-B1310/21-Y-23161 2023年12月20日 符合标准要求。

82 GX-B1310/21-Y-23162 2023年12月20日 符合标准要求。



83 GX-B1310/21-Y-23163 2023年12月20日 符合标准要求。

84 GX-B1310/21-Y-23164 2023年12月20日 符合标准要求。



85 GX-B1310/21-Y-23165 2023年12月20日 符合标准要求。

86 GX-B1310/21-Y-23166 2023年12月20日 符合标准要求。



87 GX-B1310/21-Y-23167 2023年12月20日 符合标准要求。

88 GX-B1310/21-Y-23168 2023年12月20日 符合标准要求。



89 GX-B1310/21-Y-23169 2023年12月20日 符合标准要求。

90 GX-B1310/21-Y-23170 2023年12月20日 符合标准要求。



91 GX-B1310/21-Y-23171 2023年12月20日 符合标准要求。

92 GX-B1310/21-Y-23172 2023年12月20日 符合标准要求。



93 GX-B1310/21-Y-23173 2023年12月20日 符合标准要求。

94 GX-B1310/21-Y-23174 2023年12月20日 符合标准要求。



95 GX-B1310/21-Y-23175 2023年12月20日 符合标准要求。

96 GX-B1310/21-Y-23176 2023年12月20日 符合标准要求。



97 GX-B1310/21-Y-23177 2023年12月20日 符合标准要求。

98 GX-B1310/21-Y-23178 2023年12月20日 符合标准要求。



99 GX-B1310/21-Y-23179 2023年12月20日 符合标准要求。

100 GX-B1310/21-Y-23180 2023年12月20日 符合标准要求。



101 GX-B1310/21-Y-23181 2023年12月20日 符合标准要求。

102 GX-B1310/21-Y-23182 2023年12月20日 符合标准要求。



103 GX-B1310/21-Y-23183 2023年12月20日 符合标准要求。

104 GX-B1310/21-Y-23184 2023年12月20日 符合标准要求。



105 GX-B1310/21-Y-23185 2023年12月20日 符合标准要求。

106 GX-B1310/21-Y-23186 2023年12月20日 符合标准要求。



107 GX-B1310/21-Y-23187 2023年12月20日 符合标准要求。

108 GX-B1310/21-Y-23188 2023年12月20日 符合标准要求。



109 GX-B1310/21-Y-23189 2023年12月20日 符合标准要求。

110 GX-B1310/21-Y-23190 2023年12月20日 符合标准要求。



111 GX-B1310/21-Y-23191 2023年12月20日 符合标准要求。

112 GX-B1310/21-Y-23192 2023年12月20日 符合标准要求。



113 GX-B1310/21-Y-23193 2023年12月20日 符合标准要求。

114 GX-B1310/21-Y-23194 2023年12月20日 符合标准要求。



115 GX-B1310/21-Y-23195 2023年12月20日 符合标准要求。

116 GX-B1522/20-Y-23147 2023年12月21日 所检项目合格。



117 GX-B1522/20-Y-23148 2023年12月21日 所检项目合格。

118 GX-B1522/20-Y-23149 2023年12月21日 所检项目合格。



119 GX-B1522/20-Y-23150 2023年12月21日 所检项目合格。

120 GX-B1522/20-Y-23151 2023年12月21日 所检项目合格。



121 GX-B1522/20-Y-23152 2023年12月21日 所检项目合格。


