
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

1 GX-B1416/22-Y-23089 2024年1月2日 综合判定：合格



2 GX-B1385/21-Y-23092 2024年1月2日 所检项目合格。

3 GX-B1385/21-Y-23093 2024年1月2日 所检项目合格。



4 GX-B1385/21-Y-23094 2024年1月2日 所检项目合格。

5 GX-B1385/21-Y-23095 2024年1月2日 所检项目合格。



6 GX-B1310/21-Y-23196 2024年1月2日 符合标准要求。

7 GX-B1310/21-Y-23197 2024年1月2日 符合标准要求。



8 GX-B1310/21-Y-23198 2024年1月2日 符合标准要求。

9 GX-B1310/21-Y-23199 2024年1月2日 符合标准要求。



10 GX-B1306/23-Y-23153 2024年1月3日 综合判定：合格。 

11 GX-B1306/23-Y-23154 2024年1月3日 综合判定：合格。 



12 GX-B1306/23-Y-23155 2024年1月3日 综合判定：合格。 

13 GX-B1306/23-Y-23156 2024年1月3日 综合判定：合格。 



14 GX-B1328/20-Y-23167 2024年1月2日
本次共检绝缘手套
12只，12只绝缘手

套合格。

15 GX-B1328/20-Y-23168 2024年1月2日
本次共检绝缘鞋12
只，12只绝缘鞋合

格。



16 GX-B1328/20-Y-23169 2024年1月2日

本次共检携带式接
地和接地短路装置6
组，6组携带式接地
和接地短路装置合

格。



17 GX-B1328/20-Y-23170 2024年1月2日
本次共检验电器
8支，8支验电器所
检项目合格。



18 GX-B1321/20-Y-23641-23641 2024年1月2日
本次共检验电力电
缆2条，2条电力电
缆所检项目合格。

19 GX-B1328/20-Y-23642 2024年1月2日 检项目合格。



20
GX-B1495/20-Y-231734～

231748
2024年1月2日

本次共检高压开关
设备15台，15台高
压开关设备所检项

目合格。

21
GX-B1495/20-Y-231749～

231761
2024年1月2日

本次共检高压开关
设备13台，13台高
压开关设备所检项

目合格。



22
GX-B1495/20-Y-231762～

231772
2024年1月2日

本次共检高压开关
设备11台，11台高
压开关设备所检项

目合格。



23
GX-B1495/20-Y-231773～

231787
2024年1月2日

本次共检高压开关
设备15台，15台高
压开关设备所检项

目合格。

24
GX-B1495/20-Y-231788～

231800
2024年1月2日

本次共检高压开关
设备13台，13台高
压开关设备所检项

目合格。



25 GX-B1308/23-Y-23019 2024年1月2日 综合判定：合格。

26 GX-B1499/23-Y-23115 2024年1月2日 所检项目合格。



27 GX-B1499/23-Y-23116 2024年1月2日 所检项目合格。

28 GX-B1499/23-Y-23117 2024年1月2日 所检项目合格。



29 GX-B1306/23-Y-23157 2024年1月3日 综合判定：合格。 

30 GX-B1306/23-Y-23158 2024年1月3日 综合判定：合格。 



31 GX-B1306/23-Y-23159 2024年1月3日 综合判定：合格。 

32 GX-B1354/20-Y-23015 2024年1月4日
电网接地电容电流

符合规定。



33 GX-B1539/22-Y-23284 2024年1月3日 所检项目合格。

34 GX-B1539/22-Y-23285 2024年1月3日 所检项目合格。

35 GX-B1539/22-Y-23286 2024年1月3日 所检项目合格。



36 GX-B1539/22-Y-23287 2024年1月3日 所检项目合格。

37 GX-B1539/22-Y-23288 2024年1月3日 所检项目合格。

38 GX-B1539/22-Y-23289 2024年1月3日 所检项目合格。



39 GX-B1522/20-Y-23153 2024.1.3 所检项目合格。

40 GX-B1522/20-Y-23154 2024.1.3 所检项目合格。

41 GX-B1521/20-Y-23634 2024年1月3日 所检项目合格。



42 GX-B1539/22-Y-23277 2024年1月3日 所检项目合格。

43 GX-B1539/22-Y-23278 2024年1月3日 所检项目合格。

44 GX-B1539/22-Y-23279 2024年1月3日 所检项目合格。



45 GX-B1557/22-Y-23050 2024.1.4 所检项目合格。


