
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

1 GX-B1321/20-3-24616～24624 2024年5月6日
本次共检电力电缆9条，9条电力

电缆所检项目合格。

2 GX-B1321/20-3-24625～24637 2024年5月6日
本次共检电力电缆13条，13条电

力电缆所检项目合格。

3 GX-B1415/22-3-24011 2024年5月6日 综合判定：合格。



4 GX-B1319/21-3-24001 2024年5月6日 所检项目合格。

5 GX-B1328/20-3-24079 2024年5月7日 合格。

6 GX-B1328/20-3-24080 2024年5月7日 合格。



7 GX-B1328/20-3-24081 2024年5月7日 合格。

8 GX-B1424/20-3-24030 2024年5月6日
依据NB/T 10176-2019单轨吊

车综合判定合格。

9 GX-B1424/20-3-24031 2024年5月6日
依据NB/T 10176-2019单轨吊

车综合判定合格。



10 GX-B1328/20-3-24074 2024年5月7日
本次共检绝缘手套6只，6只绝

缘手套合格。

11 GX-B1328/20-3-24075 2024年5月7日
本次共检绝缘鞋6只，6只绝缘

鞋合格。

12 GX-B1328/20-3-24076 2024年5月7日
本次共检验电器2支，2支验电

器合格。



13 GX-B1328/20-3-24077 2024年5月7日

本次共检携带式接地和接地短
路装置2套，2套携带式接地和

接地短路装置合格。

14 GX-B1328/20-3-24083 2024年5月7日
本次共检绝缘手套16只，16只

绝缘手套合格。

15 GX-B1328/20-3-24084 2024年5月7日
本次共检绝缘鞋16只，16只绝

缘鞋合格。


