
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

1 GX-B1495/20-7-24307-24315 2024.5.1
本次共检高压防爆开关9台，9台
高压防爆开关所检项目合格。

2 GX-B1328/20-7-24013 2024.5.8
本次共检验电器2支，2支验电器

合格。



3 GX-B1328/20-7-24014 2024.5.8
本次共检携带式短路接地线2套，

2套携带式短路接地线合格。

4 GX-B1495/20-7-24284～24292 2024.5.9
本次共检高压开关柜9台，9台
高压开关柜所检项目合格。



5 GX-B1517/20-7-24003 2024.5.9 综合判定：合格

6 GX-B1517/20-7-24004 2024.5.9 综合判定：合格



7 GX-B1517/20-7-24005 2024.5.9 综合判定：合格

8 GX-B1517/20-7-24006 2024.5.9 综合判定：合格



9 GX-B1517/20-7-24007 2024.5.9 综合判定：合格

10 GX-B1517/20-7-24008 2024.5.9 综合判定：合格



11 GX-B1517/20-7-24009 2024.5.9 综合判定：合格

12 GX-B1517/20-7-24010 2024.5.9 综合判定：合格



13 GX-B1517/20-7-24011 2024.5.9 综合判定：合格

14 GX-B1517/20-7-24012 2024.5.9 综合判定：合格



15 GX-B1517/20-7-24013 2024.5.9 综合判定：合格

16 GX-B1517/20-7-24014 2024.5.9 综合判定：合格



17 GX-B1517/20-7-24015 2024.5.9 综合判定：合格

18 GX-B1517/20-7-24016 2024.5.9 综合判定：合格



19 GX-B1517/20-7-24017 2024.5.9 综合判定：合格


