
序号 报告编号 发布日期 结论 影像资料

16 GX-B1495/20-3-241487～241501 2024年5月9日
本次共检高压开关设备15台，15台高压开关设备所检

项目合格。

17 GX-B1495/20-3-241502～241515 2024年5月9日
本次共检高压开关设备14台，14台高压开关设备所检

项目合格。

18 GX-B1495/20-3-241516～241534 2024年5月9日
本次共检高压开关设备19台，19台高压开关设备所检

项目合格。



19 GX-B1495/20-3-241535～241547 2024年5月9日
本次共检高压开关设备13台，13台高压开关设备所检

项目合格。

20 GX-B1495/20-3-241548～241563 2024年5月9日
本次共检高压开关设备16台，16台高压开关设备所检

项目合格。

21 GX-B1495/20-3-241567～241590 2024年5月9日
本次共检高压开关设备24台，24台高压开关设备所检

项目合格。



22 GX-B1495/20-3-241591～241613 2024年5月9日
本次共检高压开关设备23台，23台高压开关设备所检

项目合格。

23 GX-B1495/20-3-241614～241625 2024年5月9日
本次共检高压开关设备12台，12台高压开关设备所检

项目合格。

24 GX-B1495/20-3-241626～241646 2024年5月9日
本次共检高压开关设备21台，21台高压开关设备所检

项目合格。



25 GX-B1416/22-3-24004 2024.5.4 综合判定：合格。

26 GX-B1416/22-3-24005 2024.5.4 综合判定：合格。

27 GX-B1424/20-3-24019 2024年5月11日 依据NB/T 10176-2019单轨吊车所检项目合格。



28 GX-B1424/20-3-24020 2024年5月11日 依据NB/T 10176-2019单轨吊车所检项目合格。

29 GX-B1424/20-3-24021 2024年5月11日 依据NB/T 10176-2019单轨吊车所检项目合格。

30 GX-B1424/20-3-24022 2024年5月11日 依据NB/T 10176-2019单轨吊车所检项目合格。



31 GX-B1424/20-3-24023 2024年5月11日 依据NB/T 10176-2019单轨吊车所检项目合格。

32 GX-B1310/21-3-24109 2024.5.14 符合标准要求。

33 GX-B1321/20-3-24688～24698 2024.5.13
本次共检电力电缆11条，11条电力电缆所检项目

合格。



34 GX-B1321/20-3-24699～24712 2024.5.13
本次共检电力电缆14条，14条电力电缆所检项目

合格。

35 GX-B1328/20-3-24062 2024年5月13日 本次共检绝缘手套4只，4只绝缘手套合格。

36 GX-B1328/20-3-24063 2024年5月13日 本次共检绝缘鞋4只，4只绝缘鞋合格。

37 GX-B1328/20-3-24064 2024年5月13日 合格。

38 GX-B1328/20-3-24065 2024年5月13日 合格。

39 GX-B1328/20-3-24066 2024年5月13日 合格。



40 GX-B1328/20-3-24067 2024年5月13日 本次共检绝缘手套6只，6只绝缘手套合格。

41 GX-B1328/20-3-24068 2024年5月13日 本次共检绝缘鞋6只，6只绝缘鞋合格。

42 GX-B1328/20-3-24069 2024年5月13日 本次共检绝缘手套2只，2只绝缘手套合格。

43 GX-B1328/20-3-24070 2024年5月13日 本次共检绝缘鞋2只，2只绝缘鞋合格。

44 GX-B1328/20-3-24071 2024年5月13日 合格。

45 GX-B1328/20-3-24072 2024年5月13日 合格。

46 GX-B1328/20-3-24073 2024年5月13日 合格。



47 GX-B1328/20-3-24078 2024年5月13日 本次共检绝缘杆2套，2套绝缘杆合格。


