
序号 报告编号 发布日期  结论 影像资料

3 GX-B1416/22-P-24020 2024.10.12 综合判定：合格

4 GX-B1328/20-P-24072 2024.10.16
本次共检验电器3
支，3支验电器合

格。

5 GX-B1328/20-P-24062 2024.10.16
本次共检验电器6
支，6支验电器合

格。



6 GX-B1328/20-P-24063 2024.10.16
本次共检绝缘杆14
套，14套绝缘杆合

格。

7 GX-B1328/20-P-24059 2024.10.16
本次共检绝缘杆13
套，13套绝缘杆合

格。

8 GX-B1328/20-P-24056 2024.10.16
本次共检绝缘杆11
套，11套绝缘杆合

格。



9 GX-B1328/20-P-24057 2024.10.16

本次共检携带式接
地和接地短路装置
19套，19套携带式
接地和接地短路装

置合格。

10 GX-B1328/20-P-24060 2024.10.16

本次共检携带式接
地和接地短路装置
24套，24套携带式
接地和接地短路装

置合格。

11 GX-B1328/20-P-24061 2024.10.16
本次共检验电器30
支，30支验电器合

格。



12 GX-B1328/20-P-24058 2024.10.16
本次共检验电器29
支，29支验电器合

格。

13 GX-B1322/21-P-24430 2024.10.17 所检项目合格。

14 GX-B1451/20-P-241103-241104 2024.10.17

本次共检高压开关
设备2台，2台高压
开关设备所检项目

合格


